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RD-6/ZM/MU/RD/323/2016

Przedsiebiorstwo Projektowe
»ELPLAN"

Al. Konstytucji 3 Maja 15

65 — 805 Zielona Géra

Dotyczy: Pisma z dnia 09.11.2016 .

Rejon

Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji

projektowanej przebudowy istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN (L — 687 Drogomil)
w miejscowosci Bytom Odrzanski z istniejacq i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn
postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1.

2.

3.

10.

11.

ENEA Operaw: i
Rejon Dystrybucji

Specijalista ds. Majatku

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.

W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejacymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi musza byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysztoéci powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robo6t.

W przypadku koniecznoéci przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sig liczy¢ z odchyleniami na planie.

Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomié Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzer oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu rob6t
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia si¢ stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfa dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej’) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: EN,
Rojon p, berato,

Sekcja Utrzymagi

Rober: Deplew.
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